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Ozn. Název místnosti Plocha

Podlaha- nášlapná vrstva Stěny Strop

K1.01 Kancelář
8,18

Koberec VPC štuková omítka VPC štuková omítka

K1.02 Předsíňka
2,19

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 1,3m

VPC štuková omítka

K1.03 WC zaměstnanci
1,12

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 1,3m

VPC štuková omítka

K1.04
Šatna zaměstnanci

5,16
Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

K1.05
Sprcha 1,68

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 1,3m

VPC štuková omítka

K1.06 Chodba
12,15

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

K1.07 Denní sklad
8,24

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

K1.08 Sklad obalů
5,94

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

K1.09
Sklad potravin 4,42

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

K1.10 Schodiště
7,54

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

K1.11

Kuchyně
36,31

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v.1,82m

VPC štuková omítka

K1.12

Spojovací chodba 10,23
Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

K1.01

K1.06

K
1
.
0
2

K1.03

K1.04

K1.05

K1.07

K1.08

K1.09

K1.10

K1.11

K1.12

A1.25

B1.01

B1.02
B1.03

B1.04

B1.05

B1.06

B1.07

B1.08

B1.09

B1.10

B1.11

B1.12

B1.13

B1.14

B1.15

B1.16

B1.18

B1.17

B1.19

B1.20

B1.21

B1.22

B1.22

B1.23

A1.26

Ozn. Název místnosti Plocha

Podlaha- nášlapná vrstva Stěny Strop

B1.01 Předsíň
2,13

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.02 Chodba
1,46

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.03 Sklad
4,17

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.04 Tělocvična
79,66

Koberec VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.05

Toalety
5,48

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

VPC štuková omítka

B1.06 Sklad nářadí
12,72

PVC VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.07 Infrasauna
5,56

PVC VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.08
Šatna dětí

12,53
PVC VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.09 WC invalidé
2,62

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

VPC štuková omítka

B1.10

Úklid

2,15
Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

VPC štuková omítka

B1.11

WC zaměstnanci + sprcha 4,88
Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

VPC štuková omítka

B1.12 Chodba
9,86

PVC VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.13
Sprcha děti 3,29

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

VPC štuková omítka

B1.14
Šatna zaměstnanci

4,72
PVC VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.15

Přípravna jídla
7,75

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.16 Herna
48,17

PVC VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.17 Herna
50,20

Koberec VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.18

Toalety děti
10,48

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

VPC štuková omítka

B1.19
Šatna děti

17,50
PVC VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.20 Zádveří
2,17

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.21 Venkovní atrium
25,45

Beton. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.22

Výstavní plochy 44,77
Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

B1.23 Zádveří
8,98

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka
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REALIZOVÁNO V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ REKONSTRUKCE, ELEKTROINSTALACE

ZŮSTANE ZACHOVÁNA. V NOVÉM ROZVÁDĚČI R1.3 SE TYTO JISTIČE

DOZBROJÍ A PŘIPOJÍ NA NOVĚ DOZBROJENÉ JISTIČE.

Označení svítidla Typ Název Světelné zdroje Počet

A MODUS KX3000L_KO Přisazené LED svítidlo, opálový

kryt

1 x LED, 22W, 3300lm, Ra80,

4000K

21

B MODUS KX4000M_KO Přisazené LED svítidlo, opálový

kryt

1 x LED, 25W, 3800lm, Ra80,

4000K

15

C MODUS KX4000S_KO Surface LED fitting with opal cover 1 x LED, 34W, 4200lm, Ra80,

4000K

6

D 3

E MODUS BRSB_KO375V2 Přisazené LED svítidlo, opálový

PMMA kryt, průměr 375mm

1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80,

4000K

28

F MODUS BRSB_KO480V5 Přisazené LED svítidlo, opálový

PMMA kryt, průměr 480mm

1 x LED, 44W, 4600lm, Ra80,

4000K

20

G ZCLED3GSPORT2-47L840/3ZK Sport 47W/840, 2 rows, white

louvre, ZK

1 x 4x15i120HV@400mA/120V

SG, 47W, 5837lm, Ra80, 4000K

8

I MODUS PL5000M2W LED prachotěsné svítidlo,

polyesterové tělo, opálový PC kryt,

IK08

1 x LED, 40W, 5500lm, Ra80,

4000K

6

J MODUS EK4000A_KO/2/ Vestavné LED svítidlo s opálovým

krytem, 600x600mm

1 x LED, 30W, 3900lm, Ra80,

4000K

4

NZ1 LV2U/1W LED nouzové svítidlo LOVATO II,

přisazené, univerzální optika, 1W

1 x bod, 1W, 120lm, Ra80, 4000K 11

NZ2 LV2U/3W LED nouzové svítidlo LOVATO II,

přisazené, univerzální optika, 3W

1 x bod, 3W, 350lm, Ra80, 4000K 11

NZ3 AXNU/3W LED nouzové svítidlo AX N,

přisazené, univerzální optika, 3W

1 x bod, 3W, 360lm, Ra80, 4000K 2

K

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO IP44 DLE POŽADAVKU INVESTORA

15

L

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO

1

DLE POŽADAVKU INVESTORA

LED

LED

LED

MODUS AREL6000RL2KVM Závěsné/přisazené, LED svítidlo,

matná AL mřížka, UGR<19

1 x LED, 58W, 6850lm, Ra80,

4000K

Ozn. Název místnosti Plocha

Podlaha- nášlapná vrstva Stěny Strop

A1.01 a

Denní místnost - spaní 23,7
Koberec VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.01 b Denní místnost - herna
37,0

PVC VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.02
Sklad čistého prádla 2,9

Koberec VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.03

Sklad hraček a pomůcek 4,2
Koberec VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.04 Sklad lehátek
5,1

Koberec VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.05

Umývárna
14,6

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

VPC štuková omítka

A1.06 Chodba
7,0

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.07

Šatna - max. 15 dětí

8,1
Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.08

Výdejna jídel 5,6
Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keramická obklad za linkou

VPC štuková omítka

A1.09

Úklidová místnost

1,3
Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

VPC štuková omítka

A1.10

Umývárna učitelky
3,5

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

VPC štuková omítka

A1.11

Toaleta učitelky 1,8
Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

VPC štuková omítka

A1.12 Šatna učitelky
7,0

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.13
Ředitelna

12,8
Koberec VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.14

Kuchyňka
1,7

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad za linkou

SDK podhled, jednoduché

opláštění, zavěšená

pozink. konstrukce

A1.15

Toaleta návštěvy
2,2

Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

SDK podhled, jednoduché

opláštění, zavěšená

pozink. konstrukce

A1.16 Chodba
29,5

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.17

Šatna - horní třída

14,1
Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.18

Šatna - horní třída

14,1
Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.19 Šatna - spodní třída
13,1

Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.20 Herna
42,87

PVC VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.21 Herna
45,00

Koberec VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.22 Sklad
7,65

PVC VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.23

Toalety 14,92
Keram. dlažba

VPC štuková omítka +

keram. obklad v. 2,1m

Kazetový podhled

A1.24

Přípravna jídla 6,12
Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.25

Spojovací chodba 12,00
Keram. dlažba VPC štuková omítka VPC štuková omítka

A1.26

Jídelní výtah 1,01
- VPC štuková omítka VPC štuková omítka
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